BETRIEBSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS

Aufputz-Wasserzahler vario S /
vario3 / datalll / radio 3 (MID)

Beispiel: AP-Wasserzéhler vario S (MID) mit Haubensegment
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Beispie: AP-Wasserzéhler radio 3 (MID) mit Funkmodul

Wichtige Hinweise

Zielgruppe

Diese Montageanleitung wendet sich an ausgebildetes
Personal. — Grundlegende Arbeitsschritte sprechen wir
daher nicht an.

Gerateaufbau
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Hohe (h2) AP varioS / AP vario 3: 53/58 mm
Hohe (h2) AP datalll / AP radio 3: 62/67 mm
Hoéhe (h1): 15/16/17 mm

Baulangen (L) G 3/, B: 80 mm, 110 mm, 130 mm
Baulénge (L) G 1 B: 130 mm

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

® \erschraubung:
Zu starkes Anziehen der Verschraubung flihrt zu
Beschadigungen, insbesondere an Gewinde und
Dichtungen.

Q{> Schrauben nicht tibermaldig anziehen.
® Priifwasserriickstande:

Beschadigungen durch eingefrorene Wasserzéhler
sind moglich.

Q{) Auftauen in einem temperierten Raum.
® Dichtende Teile:
Beschadigungen oder Undichtigkeiten sind moglich.
Q{> Dichtflachen reinigen und kontrollieren.
Q{) Gewinde prifen und mit einem KTW/TVO-
konformen Schmiermittel einstreichen (z. B. Hahn-
fett, Techem-Artikel-Nr. 160958).
® Abrechnungsfehler:

Q{) Wasserzahler nicht in Zirkulationsleitungen
montieren.

Q{> Achten Sie auf die Fliel3richtung!

Geratekennzeichnung

Das Zahlwerk enthalt folgende Angaben:
® CE-Kennzeichnung,

Serien-Nummer,

Baujahr,

metrologische Eigenschaften,

Metrologiekennzeichnungen inklusive Nummer
des Baumusterprifzertifikates.

Diese Informationen sind Bestandteil des Gerates
und miissen dem Benutzer jederzeit zur Verfligung
stehen.
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Lieferung, Transport und Lagerung

Lieferumfang

Zur Standard-Lieferung des Wasserzahlers gehort:

® die Betriebsanleitung mit Konformitatserklarungen
fur den Zahler und das Funkmodul,

® 1Wasserzahler,
® 2 Dichtungen,
® Plombiermittel.

Transport

Der Wasserzahler sollte keinen starken StoRen, Schlagen,
Erschiitterungen oder Vibrationen ausgesetzt werden.Der
Transport sollte deshalb mdglichst in der Originalverpa-
ckung oder einer anderen geeigneten Verpackung erfolgen.

Lagerung

Folgende Lagerbedingungen sind unbedingt einzuhalten:
® max. Temperatur: + 50 °C,
® trocken und frostfrei.

Montage

Neumontage

Neumontagen diirfen ausschlieBlich von hierfiir
qualifizierten Fachhandwerkern durchgefiihrt wer-
den.

Die jeweils giiltigen nationalen Regeln (in Deutsch-
land DIN 1988) zur Installation von Trinkwasseran-
lagen sind zu beachten!

EJ Beim Aufputz-Wasserzahler mit Funkmodul muss
der Abstand zu Stromleitungen mindestens 300 mm
betragen.

E Es sind Absperreinrichtungen fiir einen spateren
Zahlertausch bei der Installation zu bericksichtigen.

Der weitere Ablauf der Zahlermontage entspricht dem
Arbeitsschritt 7 des Abschnitts Zahlertausch.

Zahlertausch

Unter Zahlertausch sind Tatigkeiten zu verstehen, welche
ohne Installationstatigkeiten moglich sind. Zum Beispiel:
® notwendiger Eichaustausch

® Austausch baugréRBengleicher Wettbewerbszahler

® Tausch von Zahlerersatzsticken gegen einen Zahler

Beim Zahlertausch sind die jeweils gliltigen natio-
nalen Regeln (in Deutschland DIN 1988) zur Instal-
lation von Trinkwasseranlagen zu beachten!!

Vorkehrungen treffen, damit evtl. am Leitungsnetz
angeschlossene Geréate nicht beschadigt werden
(z. B. Boiler, Thermen usw. vorher ausschalten).

Ventil vor dem Wasserzahler schliel3en.
Leitungen druckentlasten.

Ventil hinter dem Wasserzahler schliel3en, bei fehlen-
dem Ventil Leitungen entleeren.

E Wasserzahlerverschraubung mit geeignetem Werk-
zeug l6sen.

ﬂ Alten Wasserzahler entnehmen.

Schutzkappen auf den Anschlussgewinden
des neuen Wasserzahlers entfernen.

ﬂ Dichtflachen reinigen und kontrollieren.

Gewinde priifen und mit einem KTW/TVO-konformen
Schmiermittel einstreichen (z.B. Hahnfett, Techem-
Artikel-Nr. 160958).

9.
Beim Einbau in Kunststoffleitungen (z. B. Fria-
therm) unbedingt die speziell dafiir vorgesehe-
nen EPDM-Dichtungen verwenden:

— Art.-Nr. 199133 flir Gewindeanschluss °/5"

— Art.-Nr. 199134 fiir Gewindeanschluss 1"
10

Zahler mit dem Zahlwerk nach oben oder nach vorn
montieren (FlieRBrichtung beachten) — dabei ver-
wenden Sie unbedingt flr denTrinkwasserbereich
zugelassene Dichtungen (z.B. die diesem Zahler
beiliegenden Dichtungen).

Verschraubung nicht ibermaRig anziehen.

Bei Verwendung von EPDM-Dichtungen die Uber-
wurfmutter per Hand fest drehen und zusatzlich '/
bis 1 Umdrehung. — Ansonsten wird die Dichtung
und ggf. auch die Kunststoffleitung beschadigt.

Ventil hinter dem Wasserzahler 6ffnen.
Zapfstellen offnen.

Ventil vor dem Zahler langsam 6ffnen, damit der
Wasserzahler und das Leitungsnetz nicht beschadigt
werden.

Funktionspriifung durchfiihren.

Zapfstellen schlieBen und Dichtheit der Anlage
prifen.

Anschlussverschraubungen plombieren.
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(¥4 Evtl. am Leitungsnetz angeschlossene Gerate wieder

einschalten.

Beim Zahlertausch unbedingt auch die eingebauten
Dichtungen gegen die neuen austauschen.

Haubensegment und Funkmodul

Das Haubensegment der AP-Zahler vario S/vario 3 bzw.
das Funkmodul der AP-Zahler datalll/radio 3 (s. Abb. auf
der Vorderseite) sind im Zahlwerkgehause eingerastet
und mit einem Plombierring gesichert.

Die Funkaufriistung von vario S und vario3 ist in
einem separaten Dokument beschrieben.

B Betrieb und Wartung

Nennbetriebsbedingungen gemal Bauartzertifikat und
Angaben auf den Geraten sind zu beachten!

Ablesung

Die schwarzen Zahlenrollen zeigen die vollen m? an, die
roten Nachkommastellen die vollen Liter (100L/10L/1L).

Wartung und Reinigung

Uber die Einsatzdauer ist der Wasserzahler bei bestim-
mungsgemal3er Verwendung wartungsfrei.

Die Oberflache der Haube kann mit handelsublichen
Haushaltsreinigern ohne Losemittel gesaubert werden. —
Keine Scheuermittel verwenden.



g Rechtliche Hinweise

Hersteller, Vertrieb und Service

Hersteller:

E. WEHRLE GmbH
Obertalstral3e 8
D-78120 Furtwangen
www.wehrle.de

Vertrieb und Service:

Techem Energy Services GmbH
Hauptstral3e 89

D-65760 Eschborn
www.techem.de

Bestimmungsgemalie Verwendung

Wasserzahler dienen zur Verbrauchserfassung von
Trinkwasser. Je nach Ausflihrung sind sie fiir Kalt- oder
Warmwasser geeignet. Andere Einsatzfalle, die von
diesen Vorgaben abweichen, sind von E. WEHRLE GmbH
vorher schriftlich freizugeben. Die Wasserzahler sind
ausschliel3lich zum oben aufgefiihrten Zweck bestimmt.
Eine andere, darliiber hinausgehende Benutzung oder
ein Umbau der Wasserzahler gilt als nicht bestimmungs-
gemal und ist nicht gestattet. Flr die Einsatzdauer sind
die jeweils gultigen (nationalen) gesetzlichen Vorschrif-
ten zu beachten (insbesondere die Eichordnung).

Ubersetzung

Sollten in anderen Sprachversionen Fragen auftreten,
ist die Originalbetriebsanleitung (deutsch) zur Klarung
heranzuziehen oder der Hersteller zu kontaktieren.

Demontage und Entsorgung

Nach Nutzungsende wird Techem alle Gerate ordnungs-
gemal entsorgen.

EU Konformitatserklarungen

In dieser Betriebsanleitung sind die Konformitatserkla-
rungen flr den Zahler und das Funkmodul in der Kurz-
form abgedruckt. Bei Bedarf konnen Sie die vollstan-
digen Konformitatserklarungen bei derTechem Energy
Services anfordern.

Konformitatserklarung fiir den Zahler

Hiermit erklart die E. WEHRLE GmbH, dass die Wasser-
zahlerbauart AP vario S und AP radio 3 nach der EG
Baumusterpriifbescheinigung DE-08-MI001-PTB018 der
gelieferten Ausfiihrung den obigen Bestimmungen und
den unten aufgefiihrten EG-Richtlinien und DIN EN-Nor-
men entsprechen:

® 2004/22/EG EU-Richtlinie Messgerate
® EN 14154 Europaische Norm Wasserzahler
® OIML R 49 Wasserzahler

Bei einer nicht mit E. WEHRLE GmbH abgestimmten
Anderung des Gerates verliert diese Erklarung ihre
Gultigkeit.

Konformitatserklarung fiir das Funkmodul

Hiermit erklart die Techem Energy Services GmbH, dass
sich das Funkmodul datalll und das Funkmodul radio 3
in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforde-
rungen und den relevanten Vorschriften der Richtlinie
1999/5/EG (R&TTE) befinden.

Techem Energy Services GmbH
HauptstralBe 89 - D-65760 Eschborn
www.techem.de - www.techem.com
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OPERATING INSTRUCTIONS

On-wall water meter varioS /
vario3 / datalll / radio 3 (MID)

Example: On-wall water meter vario S (MID) with a hood
segment

A

Example: On-wall water meter radio 3 (MID) with radio module

Important information

Target group

These assembly instructions are intended for trained
personnel. -Therefore, we do not mention the basic
work steps.

Equipment configuration
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Height (h2) On-wall vario S / On-wall vario 3: 53/58 mm
Height (h2) On-wall datalll / On-wall vario 3: 62/67 mm
Height (h1): 15/16/17 mm

Construction lengths (L) G3/, B: 80 mm, 110 mm, 130 mm
Construction lengths (L) G 1 B: 130 mm

Safety and danger information

® Screwing:
If the union piece is over-tightened, this causes dama-
ge, in particular to the screw thread and seals.

Do not over-tighten the screws.
® Testing water residues:
Damages due to frozen water meters are possible.
t%I> Thawing in a tempered room.
® Sealing parts:
Damages and leakages are possible.
Q{> Clean and check the sealing surfaces.
t¥{> Test the screw thread and grease with a KTW/TVO-
conformant lubricant (e.g. tap grease, Techem
article no. 160958).
® Billing errors:

t1{> Do not assemble water meters in circulation
conduits.

Q} Pay attention to the flow direction!

Device marking

The roll meter contains the following information:
® CE marking,

serial number,

year of manufacture,

metrological properties,

metrological marking including the number of
the model’s test certificate.

This information is part of the device and must be
provided to the user at all times.
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Delivery, transport and storage

Scope of delivery

The standard delivery of the water meter includes:

® operating instructions including declarations of
conformity for the meter and the radio module,

® 1 water meter,
® 2 seals,
® sealants.

Transport

The water meter should not be subjected to any heavy
impacts, blows, agitation or vibrations. Therefore, if
possible, transport should be made using the original
packaging or other appropriate packaging.

Storage

The following storage conditions must be strictly obser-
ved:

® max. temperature: + 50 °C,

® dry and frost-protected.

Installation

New installation

New installations may only be carried out by a
skilled craftsman qualified for this work.

The respective valid national regulations (in
Germany DIN 1988) for the installation of drinking
water plants must be observed!

n In the case of on-wall water meters with a radio
module, the distance from power supply lines must
be at least 300 mm.

Ed shut-off devices for later meter swap have to be
considered in the installation.

The further process of meter installation is equivalent to
work step 7 of the meter swap section.

Meter swap

Meter swap is understood as the activities which are
possible without installation activities. For example:
® Necessary calibration adjustment

® Swap of competitor meters of the same size

® Swap of meter replacements against a meter

When swapping meters, the respective valid
national regulations (in Germany DIN 1988) for
the installation of drinking water plants must be
observed!!

Take precautions so that any devices connected on
the supply network are not damaged (e.g. discon-
nect boilers, thermal baths, etc. beforehand).

Close the valve before the water meter.
Bleed lines.

Close the valve behind the water meter, empty the
lines if the valve is missing.

Unscrew water meter union piece using suitable
tools.

J Remove the old water meter.

Remove the protective caps on the connection
thread of the new water meter.

Clean and check the sealing surfaces.

Check the screw thread and grease with a KTW/TVO-
conformant lubricant (e.g. tap grease, Techem article
no. 160958).

When installing in plastic conduits (e.g. Fria-
therm) always use the EPDM seals provided
especially for this purpose:

— Art. no. 199133 for thread connection ¥4
— Art. no. 199134 for thread connection 1

Install meters with the counter mechanism upwards
or frontwards (observe flow direction) — always use
approved seals for drinking water (e.g. the seals
enclosed with this meter).

Do not screw the union piece on too tightly.

If using EPDM seals, tighten the connecting nuts
manually and additionally make /2 to 1 turn(s). -
Otherwise, the seal and possibly the plastic condu-
it are damaged.

Open the valve behind the water meter.

Open the tap connections.

Open the shut-off device in front of the meter slowly
in order to avoid damaging the water meter and the
supply network.

Implement a function check.

Close tap connections and check the leak tightness
of the system.

Seal the union piece connectors.
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Switch on any devices connected on the supply
network again.

When swapping meters, be sure to also replace the
seals installed with the new ones.

Hood segment and radio module

The hood segment of the on-wall meters vario S/vario 3
and the radio module of the on-wall meters datalll/ra-
dio 3 (see fig. on the front) are engaged in the meter
casing and are protected with a sealing ring.

Radio upgrading of varioS and vario 3 is described
in a separate document.

B Operation and maintenance

The rated operating conditions in accordance with the
design type certificate and specifications on the devices
must be observed!

Meter reading

The black figure drums display the full m3, the red digits
following the decimal point the full number of litres
(100L/10L/1L).



Maintenance and cleaning

If used in accordance with its intended use, the water
meter is maintenance-free for the duration of use.
The surface of the hood can be cleaned with commer-
cially available household cleaners. — Do not use any
abrasive cleaners.

g Legal informations

Manufacturer, sales and service

Manufacturer:

E. WEHRLE GmbH
Obertalstral3e 8
D-78120 Furtwangen
Germany
www.wehrle.de

Sales and service:

Techem Energy Services GmbH
HauptstralBe 89

D-65760 Eschborn

Germany

www.techem.de

Correct use of equipment

Water meters are used to measure drinking water con-
sumption. Depending on their version, they are either
suitable for cold water or hot water. Varying use differing
from these specifications must be approved in advance
in writing by E. WEHRLE GmbH. The water meters are
intended exclusively for the purpose named above. Any
other use above and beyond this or alteration of the wa-
ter meters is viewed as not in accordance with intended
use and is not permitted. The respective valid (national)
regulations must be observed for the duration of use (in
particular calibration regulations).

Translation

Should any discrepancies occur in the other language
versions, the (German) original operating instructions
should be used for clarification or the manufacturer
contacted.

Disassembly and disposal

When no longer used, Techem will dispose of all the
devices properly.

EU declaration of conformity

The declarations of conformity for the meter and the ra-
dio module are printed in brief format in these operating
instructions. If required, the full Declaration of Confor-
mity can be requested from Techem Energy Services
GmbH.

Declaration of conformity for the meter

E. WEHRLE GmbH herewith declares that the construc-
tion type of the on-wall vario S and on-wall radio 3 water
meters according to EC model test certification DE-08-
MI001-PTB018 of the delivered design is in accordance
with the regulations above and the EC Directives listed
below as well as the DIN EN standards:

® 2004/22/EC EU Measuring Instruments Directive

® EN 14154 European Water Meter Standard

® OIML R 49 Water Meter

In case of changes not coordinated with E. WEHRLE
GmbH, this declaration shall be deemed null and void.
Declaration of Conformity for the radio module

Techem Energy Services GmbH herewith declares that
the radio module datalll and the radio module radio3
meet the basic requirements and relevant regulations of
guidelines of Directive 1999/5/EC (R&TTE).

Techem Energy Services GmbH
HauptstralBe 89 - D-65760 Eschborn
www.techem.de - www.techem.com
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